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§ Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit

Inspektionsstelle des Geschéftsfeldes Offentliche Gesundheit, PSID: 0406

Gemeinde Aderklaa Datum: 13.06.2019
Aderklaa 12 Kontakt: DI Dr. Walter Pribil
2232 Aderklaa Tel.: +43(0)5 0555 37274

Fax: +43 50 555 37109
E-Mail: walter.pribil@ages.at
Dok. Nr.: D-17336578

INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem. GNORM M 5874 im Rah der Trink verord / OLMB Kapitel B1 in der j ils giiltigen F
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftrage der gegenstandlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt

werden
Auftragsnummer: 19061105
Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Aderklaa
Kundennummer: 6202107
Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)
Inspiziertes Objekt: WVA Aderklaa - EVN Wasser
Anlagen-Id: WL-658
Leiter der Inspektion: DI Dr. Walter Pribil
Rechnungsempfanger: Gemeinde Aderklaa, Aderklaa 12, 2232 Aderklaa
Inspektionsbericht ergeht an: Gemeinde Aderklaa

Gemeinde Aderklaa
Amt der NO Landesregierung
Amt der NO Landesregierung / Datei iiber Schnittstelle
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SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
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ORTSBEFUND

Parameter Ergebnis N | K

Beschreibung der Wasserversorgungsanlage

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine technischen und baulichen
Mangel festgestellt, sodass keine Beeintrachtigung des Wassers 1
in hygienischer Sicht zu erwarten ist.

Baulich-technische Veranderungen an
der Anlage seit dem letzten Ortsbefund

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1.)  Inspektion und Probenahme bei Wasserversorgungs- und Wasserabfillanlagen
Ext.Norm: ONORM M 5874, Dok.Code: SVA 9626
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PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsgegenstand/-gegenstande der gegenstandlichen Auftragsnummer. Dieser Priifbericht darf
grundsatzlich nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts
hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 19061105-001

Externe Probenkennung: T19-00386.309

Probe eingelangt am: 23.05.2019

Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
Auftragsgrund: jahrliche Untersuchung
Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Aderklaa - EVN Wasser

Anlagen-Id: WL-658

Probenahmestelle: Probenahmestelle 1- Ortsnetz Aderklaa, Zentralbereich
Probestellen-Nr.: 027462

Probenehmer: Mag. Elisabeth Arnberger

Probenahmedatum: 22.05.2019

Probenahmedatum: 22.05.2019

Uhrzeit Beprobung: 15:05

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Mag. Elisabeth Arnberger

Probentransport: gekihlt

Probengefasse: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
vorangegangene Untersuchung: 18069521-001

Witterung bei der Probenahme: Niederschlag

Witterung an den Vortagen: Niederschlag

Lufttemperatur (°C): 15,5

Untersuchung von-bis: 23.05.2019 - 13.06.2019

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 114 °C 2
pH Wert (vor Ort) 7,8 2
Leitfahigkeit (vor Ort) 435 pS/cm 2
Farbung (vor Ort) farblos, klar 2
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 2
Geschmack (vor Ort) nicht auffallend 2
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Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Wasserhahn im Heizraum des
Entnahmestelle . 3
Gemeindeamtes entnommen.

Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Chemische Parameter
Gesamtharte 12,9 °dH 5
Carbonatharte 7,5 °dH 5
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 2,679 mmol/I 6
Hydrogencarbonat 160,3 mg/I 6
Calcium (Ca) 61,4 mg/I 5
Magnesium (Mg) 18,8 mg/I 5
NPOC (nicht ausblasbarer organischer
Kohlen(stoff) ) <03 mg/I /
Nitrat 32,2 max. 50,0 mg/I 8
Nitrit <0,010 max. 0,10 mg/I 9
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/I 10
Chlorid (CI-) 21,7 max. 200 mg/I 8
Sulfat 57,8 max. 750 mg/I 8
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/I 11
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/I 11
Natrium (Na) 6,5 max. 200,0 mg/I 11
Kalium (K) 1,0 mg/I 11
Mikrobiologische Parameter
koIorliebiIdende Einheiten bei 22°C 3 max. 100 KBE/ml 12
Bebriitungstemperatur
kolon_iebildende Einheiten bei 37°C 1 max. 20 KBE/ml 12
Bebritungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 13
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 13
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 14
Allfallig verwendete Abkiirzungen:
Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare:

2.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von gelstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (CI) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

4.) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689
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Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
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Probenummer: 19061105-002

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:
Witterung bei der Probenahme:

Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T19-00386.310

23.05.2019

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Aderklaa - EVN Wasser

WL-658

Probenahmestelle 2- Ortsnetz Aderklaa, Westlicher Bereich
027463

Mag. Elisabeth Arnberger

22.05.2019

22.05.2019

15:20

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Arnberger
gekiihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
18069521-002
Niederschlag
Niederschlag

15,0

23.05.2019 - 13.06.2019

AGES

Parameter Ergebnis K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 12,4 °C 2
pH Wert (vor Ort) 7,8 2
Leitfahigkeit (vor Ort) 436 pS/cm 2
Farbung (vor Ort) farblos, klar 2
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 2
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 2
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Wasserhahn am Waschbecken in der
Entnahmestelle 3

Kiche der Freiwilligen Feuerwehr Aderklaa enthommen.
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Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Mikrobiologische Parameter

. . o
kolon_leblldende Einheiten bei 22°C 6 max. 100 KBE/ml 12
Bebriitungstemperatur

H H H 1 H [o]
kolon_leblldende Einheiten bei 37°C 3 max. 20 KBE/ml 12
Bebriitungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 13
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 13
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 14
Alifallig verwendete Abkiirzungen:

Indikatorparameterwert ("Richtwert™) n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
.. Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare:

2.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (CI) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

4.) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren

Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

2.)  Vor Ort gemessene Werte der Wasserproben (diverse Normen)
3.) Entnahmestelle

4.) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe gemaB ONORM M 6620:2012
Ext.Norm: ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689
5.) Bestimmung der Leitfahigkeit, des pH-Wertes, der Carbonathérte, der Gesamtharte, des Calciums und Magnesiums im Wasser mittels Methrom Titroprozessor
geméaB ONORM M 6268:2004 und ONORM EN ISO 9963-2:1996
Ext.Norm: ONORM M 6268:2004 und ONORM EN ISO 9963-2:1996, Dok.Code: 7516
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
6.) Berechnungsmethode fiir Hydrogencarbonat und Saurekapazitat aus der Carbonathérte
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9963-2:1996, Dok.Code: 7516
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
7.) Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode) gem&B EN 1484:1997
Ext.Norm: EN 1484:1997, Dok.Code: 7500
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
8.) Bestimmung der gel6sten Anionen Chlorid, Nitrat und Sulfat mittels Fliissigkeits-Ionenchromatographie gemaB DIN EN ISO 10304-1:2009
Ext.Norm: DIN EN ISO 10304-1:2009, Dok.Code: 7518
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz

9.) Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion gemaB EN ISO 13395:1996
Ext.Norm: EN ISO 13395:1996, Dok.Code: 7552
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernahrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | DVR: 0014541 | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 19061105 Dok. Nr.: D-17336578 7von9




Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wabhringerstr. 25a, 1090 Wien

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

10.) Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion gemaB EN ISO 11732:2005
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005, Dok.Code: 7551
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
11.) Bestimmung von ausgewahlten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES gemaB EN ISO 11885:2009
Ext.Norm: EN ISO 11885:2009, Dok.Code: 7498
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
12.) Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm: EN ISO 6222, Dok.Code: PV 10643
13.)  Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9308-1, Dok.Code: PV 10649
14.)  Nachweis und Zahlung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ONORM EN ISO 7899-2, Dok.Code: PV 10639
Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Walter Pribil e.h.
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GUTACHTEN

Das abgegebene Wasser entspricht in den Gberpriiften Objekten im Rahmen des durchgefiihrten
Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser
geeignet.

Gutachter:

DI Dr. Walter Pribil

DI 51 071uTDDVEgmMWUWI/ VACpAkk5As Dc CsnZRDxge DALuor TOol nWhoZ+FMp8J5WAhQygy | wk SU3
h7Y7pr m+PbP9j P36moQ 8RgkPUKOI t Y81 J7Zi Rj 1v+bJsFoX0kG npFl U90dP1zsj 31 S1pJAU+H K
xpzi nV3qi 3sf] TKA9TA+Q Yl Tw+gi xCYBK0703TKz10GYy| aBChz PRmPQdpDs5E59pl nCBCYY bpz
gNt f 6nm7cUl i eZK+7Wipvz DFVFEF30OZAy PcVBLT | r 7bF5/ qGASr Sf 1Enxp57W yGQZae8gsBj uy YB
7pYXi j +6Al 31dAC8e30VVEMANVei Delj Lsay QTA==

Signaturwert

EMAI L=hans. r adowan@ges. at , seri al Nunber =203308992429, CN=AGES
Agentur fir Gesundheit und Ernéhrungssicherheit GrbH, OU=ACGES
Unterzeichner Agentur fir Gesundheit und Ernahrungssi cherheit GrbH, O=AGES
Agentur fur Gesundheit und Ernahrungssicherheit GrbH C=AT
HBENTUR _06- T
é‘g\z‘g@mms%&z\% Datum/Zeit-UTC 2019- 06- 13T06: 25: 027
& %% - - - -
5 \.,/ E CN=a- si gn- cor por at e- | i ght - 02, OQU=a- si gn- cor por at e- | i ght - 02,
gGES“ Aussteller-Zertifikat gTQHTE;%_ Ces. f. Sicherheitssysteme imelektr. Datenverkehr
AMTSSIGNATUR
Serien-Nr. 1374133028
Methode urn: pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
parameter et si - bka-noa-1.0

Di eses Dokunent wurde antssigniert.
Prifinformation I nfornmationen zur Prifung der el ektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://ww:.signaturpruefung. gv. at
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